
Warngerät zur Anzeige von kritischen  
CO2 Gaskonzentrationen – www.sieco2.de 

Bedienungsanleitung
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Siegrist sagt Danke.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf und den Einsatz der SIECO2 Ampel –  
dem Warngerät zur Anzeige von kritischen Kohlendioxid- 
Gaskonzentrationen in der Raumluft. 

Die SIECO2 Ampel ist ein handliches Warngerät für die Kontrolle 
der Raumluftqualität in z. B. Schulen, Konferenzräumen oder 
öffentlichen Einrichtungen. Es erfolgt eine ständige Über- 
wachung der Raumluft, Konzentrationsüberschreitungen werden 
umgehend angezeigt, und Maßnahmen können sofort eingeleitet 
werden.

Dieses Handbuch soll Sie mit dem Umgang und dem Betrieb  
des Gerätes vertraut machen.

Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns unter 
+49 721 6252650 oder info@siegrist.de.

Mit freundlichen Grüßen

 
 
Dipl. oec. Alexandra Siegrist | Michael Siegrist  
Geschäftsführung | Siegrist GmbH
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Es ist wichtig, alle Funktionen und 
Gerätebestandteile kennenzulernen. 
Dabei erfahren Sie wichtige Details 
für Aufstellung, Inbetriebnahme und 
Bedienung des Gerätes, sowie Tipps 
für den sinnvollen Umgang im Betrieb 
oder Störungsfall.

Bei Beachtung der Bedienungsanlei-
tung vermeiden Sie Beschädigungen 
am Gerät durch Fehlgebrauch.

Für Schäden, die durch Nichtbeach-
tung dieser Bedienungsanleitung ver-
ursacht werden, übernimmt Siegrist 
GmbH keine Haftung. Ebenso haftet 
Siegrist GmbH nicht für inkorrekte 
Messwerte und Folgen, die sich dar-
aus ergeben können.

Bewahren Sie diese Bedienungs- 
anleitung sicher auf.

Achtung – vor Beginn
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. 

1 | Einsatzbereiche

Kohlendioxid ist ein farb- und geruch- 
loses Gas, das in unserer Umgebungs-
luft natürlicherweise vorkommt und 
einen wesentlichen Bestandteil unserer  
Atemluft darstellt. 

Zu hohe Konzentrationen stören 
den Gasaustausch und verursachen 
Kopfschmerzen, Müdigkeit, Konzent-
rationsmangel bis hin zu irreversiblen 
Gesundheitsschädigungen. 

Die Qualität der Luft in Innenräumen 
von Arbeitsstätten muss daher gewisse 
Anforderungen erfüllen (ArbStättV). 

Die SIECO2 Ampel ist für die kontinu-
ierliche Überwachung von CO2 Kon-
zentrationen innerhalb geschlossener 
Räume, in denen sich viele Personen 
über längere Zeit aufhalten, konzipiert.

Im Rahmen der Pandemie mit 
SARS-CoV-2 hat man erkannt, 
dass die Messung der CO2 
Konzentration auch als ein 
Richtwert für die Ausbreitung 
von mit Viren behafteten Aero-
solen in der Luft herangezogen 
werden kann. Dabei kann man 
davon ausgehen, dass eine 
gute Durchlüftung der Räume 
das Infektionsrisiko senkt. 

Die Grenzwerte lassen sich 
wie folgt in einem Ampel- 
system darstellen                 

Virenprotektion
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Für Klassenräume werden im 
Zusammenhang der Präven-
tion vor Ansteckung mit Viren 
von der DGUV unter anderem 
auch CO2-Ampeln empfohlen.

Dabei soll der Wert von 1000 
ppm CO2 in Klassenräumen 
nicht überschritten werden 
(SARS-CoV-2-Schutzstandard 
Schule, Webcode: d1182887). 

Dieser Wert wird von der 
DGUV auch für Innenraum-
arbeitsplätze empfohlen. 
(SARS-CoV-2: Empfehlungen 
zum Lüftungsverhalten an 
Innenraumarbeitsplätzen, 
Webcode: d120881)

Grüne LED-Leuchte

Konzentration:  
< 1000 ppm**  
Hygienische Bewertung: 
Hygienisch unbedenklich  
Empfehlungen:  
Die CO2 Konzentration ist 
unbedenklich. Maßnahmen 
sind nicht erforderlich. 
 
Gelbe LED-Leuchte

Konzentration:  
1000 – 2000 ppm 
Hygienische Bewertung:  
Hygienisch auffällig, die CO2 
Konzentration ist kritisch.  
Empfehlungen:  
Lüftungsmaßnahme (Außen-
luftvolumenstrom bzw. Luft-
wechsel erhöhen). 

Rote LED-Leuchte

Konzentration:  
> 2000 ppm  
Hygienische Bewertung:  
Hygienisch inakzeptabel, die 
CO2 Konzentration ist deutlich 
über dem empfohlenen maxi-
malen CO2 Raumluftwert.  
Empfehlungen:  
Belüftbarkeit des Raumes 
prüfen ggf. weitergehende 
Maßnahmen prüfen.

  *	Bundesgesundheitsbl –	  
	 Gesundheitsforsch –  
	 Gesundheitsschutz 2008 –  
	 51:1358-1369 DOI  
	 10.1007/s00103-008-0707-2  
	 Springer Medizin Verlag 2008             
**	Pettenkoferzahl

Übersicht CO2 Konzentrationen in Innenräumen
Empfehlung des Umweltbundesamtes *

	■ Gut sichtbare farbige 
Anzeige nach dem 
Ampelprinzip.

	■ Datenaufzeichnung der 
CO2 Konzentration, 
Temperatur, Luftfeuchte 
und Luftdruck.

	■ Datenspeicherung und 
Auswertung durch 
umfangreiche PC-Tools.

	■ Optionale Bluetooth App 
zur Anzeige der Mess
werte auf mobilen Android 
Geräten.

Vorteile SIECO2 Ampel

Sichere Klassenräume  
und Arbeitsplätze.
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	■ Das Gerät ist nicht für den Einsatz 
im Freien oder in Feuchträumen 
geeignet.

	■ Verwenden Sie das Gerät niemals 
anders, als in dieser Anleitung 
beschrieben.

	■ Umbau, Reparatur oder 
Veränderungen am Gerät 
sind nicht gestattet und 
führen zum Verlust jeglicher 
Gewährleistungsansprüche.

	■ Setzten Sie das Gerät keinen 
extremen Temperaturen, Vibra- 
tionen oder Erschütterungen aus.

	■ Stecken Sie keine spitzen 
Gegenstände durch die gasoffene 
Membran an der Unterseite des 
Gerätes.

	■ Entfernen Sie Staubablagerungen 
an der gasoffenen Membran an 
der Unterseite des Gerätes nur 
durch sanftes Abblasen.

Beim Ausatmen wird CO2  
freigesetzt. Dies kann zur  
Aktivierung der gelben oder 
roten LED-Leuchte führen.

Hinweis

2 | Gerätebeschreibung
Achtung – Bitte aufgeführte Punkte dringend beachten.

Für Lüftungsregelung ist intern ein 
potentialfreies Relais verwendbar. 
Dies ist parallel zum Alarmzustand 
geschaltet.

 
Umfangreiche Messwerte

Zusätzlich sind Raumtemperatur, 
Raumfeuchte und Umgebungsdruck 
erfasst. Alle Messwerte werden intern 
mit Datum und Uhrzeit gespeichert. 
Diese Daten werden für ca. 3 Monate 
gespeichert, ältere Daten werden an-
schließend überschrieben.

 
Datenverwaltung per App

Zur Datenauswertung und Speiche-
rung über einen externen Computer 
ist optional eine PC-App erhältlich. 
Alle Daten können optional auch über 
eine Bluetooth App angezeigt werden. 

CO2 Konzentrationswert Angabe

Die Detektion der CO2 Konzentra-
tion erfolgt über einen optischen 
Sensor innerhalb des Gerätes. 

CO2 Gas der Umgebungsluft ge-
langt an der Unterseite des Gerätes 
über eine gasoffene Membran an 
den Sensor.

Eine Mikroprozessor-gesteuerte Aus-
werteelektronik ermittelt die Über-
schreitung kritischer Konzentrations-
werte und signalisiert diese farblich 
mittels gut sichtbarer LED-Leuchte 
in den Farben grün, gelb und rot.

Ein akustischer Signalgeber alar-
miert gleichzeitig den Alarmzustand 
mit Aufleuchten der roten LED-An-
zeige. Dieses akustische Signal 
kann manuell frontseitig abgestellt 
werden. 

Kinderleichte Handhabung

Gerätebeschreibung
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Zentrale Aufstellung und Mobilität

Das Gerät sollte zentral im Raum  
aufgestellt werden. 

Mittels optionaler Powerbank wird  
das Gerät mobil. 

Zur Montage an der Wand ist ein  
Wandmontagewinkel erhältlich. 
 
Kundenspezifische Voreinstellungen

Bei Auslieferung ist die SIECO2 Ampel 
auf die kundenspezifischen Schwel-
lenwerte eingestellt. Diese Einstel-
lungen können werkseitig verändert 
werden.

Entsorgung

Dieses Gerät ist entsprechend 
der EU-Richtlinie über die 
Entsorgung von Elektro- und 
Elektronik Altgeräten (WEEE) 
gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf nicht 
mit dem Hausmüll entsorgt 
werden. 

Der Nutzer ist verpflichtet, 
das Altgerät zur umweltge-
rechten Entsorgung bei einer 
ausgewiesenen Annahme-
stelle für die Entsorgung von 
Elektro- und Elektronikgerä-
ten abzugeben.

WEEE Reg. No. DE 15988515

(1) 

(2)

(3)
(4)

	■ Verpackung auf Beschädigung 
kontrollieren und ggf. beim 
Händler reklamieren.

	■ Kontrollsiegel an oberer 
Einstecklasche auf Originalität 
prüfen.

	■ Einstecklasche öffnen 
und Bedienungsanleitung 
entnehmen.

	■ Die SIECO2 Ampel 
entnehmen.

	■ Im unteren Bereich der 
Verpackung USB-Kabel und 
Steckernetzgerät entnehmen.

	■ Die Verpackung aufbewahren.

	■ SIECO2 Ampel (1)

	■ USB-Steckernetzgerät (2) 
5V/DC/2.1A

	■ USB-Kabel (3), Länge 1,2 m, zur 	
Verbindung des Warngerätes 	
mit dem Steckernetzgerät

	■ Bedienungsanleitung (4)

3 | Auspacken 4 | Lieferumfang

Gerätebeschreibung Auspacken | Lieferumfang

Kinderleichte Handhabung
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Der Gaseingang ist an der 
Unterseite des Gerätes. Der 
Freiraum unterhalb des Gas-
einganges muss frei bleiben.

Lebensgefahr durch Strom-
schlag! Kein beschädigtes 
Kabel oder Steckernetzgerät 
verwenden!

* Vorsicht!* Achtung

	■ Steckernetzgerät auf 
Beschädigung kontrollieren* und 
in Steckdose einstecken.

	■ USB-Kabel auf Beschädigung 
kontrollieren*, mit SIECO2 Ampel 
und Steckernetzgerät verbinden.

	■ Das Gerät startet mit einer kurzen 
Warmlaufphase. Dabei blinken die 
grünen LEDs.

	■ Nach Warmlaufphase leuchtet 
die grüne LED dauerhaft und das 
Gerät analysiert kontinuierlich die 
umgebende Raumluft.

5 | Aufstellung 6 | Inbetriebnahme

	■ Das Gerät nicht in 
Feuchträumen oder im Freien 
einsetzen.

	■ Gerät zentral im Raum 
auf einer ebenen Fläche, 
z. B. Tisch in Nähe einer 
Netzsteckdose aufstellen.*

	■ Zur Wandbefestigung ist 
optional ein Befestigungs
winkel erhältlich.

* Achtung

Rote LED: Lüften des Raumes 
ist unbedingt erforderlich, da 
bereits eine kritische Konzent-
ration erreicht ist.

Eine Überschreitung des 1. Schwel-
lenwertes wird durch die gelbe LED 
angezeigt und fordert zum Lüften 
des Raumes auf.

Eine Überschreitung des 2. 
Schwellenwertes wird durch die 
rote LED* und den akustischen 
Signalgeber angezeigt.

Der akustische Alarmgeber kann 
mittels Schiebeschalter deaktiviert 
werden. Nach ausreichender Be-
lüftung des Raumes sinken die CO2 
Konzentrationswerte.

Die Signalzustände ‘rote LED‘ bzw. 
‘gelbe LED‘ werden nacheinander 
zurückgenommen. Die grüne LED 
signalisiert anschließend wieder den 
Normalzustand.

Das Gerät ist ständig in Betrieb.
Schiebeschalter muss ggf. nach 
erfolgreicher Lüftung wieder  
zurückgestellt werden.

7 | Funktionsbeschreibung

Aufstellung | Inbetriebnahme Funktionsbeschreibung
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8 | Technische Daten 

Technische Daten

Messprinzip
LED – NDIR Messung, Temperatur  
und Umgebungsdruck kompensiert

Messbereich 0 – 5000 ppm Kohlendioxid

CO2 Messgenauigkeit +/- 50 ppm

Kalibrierung Referenzgas oder Umgebungsluft (400 ppm)

Lebensdauer > 10 Jahre

Ansprechzeit | Warmlaufzeit < 30 Sekunden (T90-Zeit) | < 1 Minute

Anzeige Standard 
3 farbige Zustandsanzeigen  
(Schwellenwerte)

Grün: < 1000 ppm CO2, Betrieb 
Gelb: > 1000 ppm CO2, Warnung 
Rot: > 2000 ppm CO2, Alarm 
Rot blinkend: Störung des Gerätes

Akustischer Alarm
> 2000 ppm parallel zu roter LED,  
manuell über Schiebeschalter abschaltbar

Messbereich Temperatur | Genauigkeit -25° C – 50° C  |  +/- 0,5° C

Messbereich Feuchte | Genauigkeit 0 – 100 % rel. Feuchte  |  +/- 3 %

Messbereich Umgebungsdruck | Genauigkeit 800 – 1200 mbar  |  +/- 0,3 % 

Betriebsbedingungen

Temperatur | Druck 10 – 50° C  |  800 – 1200 mbar

Feuchte 0 – 98 % rel. Feuchte, nicht kondensierend

Schutzart | Gehäuse IP 20  |  ABS

Aufstellung | Option Tischgerät | Wandhalterung

Abmessungen | Gewicht 170 x 100 mm (H x D)  |  220 g max.

Versorgungsspannung 5V/DC, max. 500 mA, ü. USB-Steckernetzgerät

Technische Daten

Datenaufzeichnung
CO2 Konzentrationswerte, relative Feuchte,  
Temperatur und Umgebungsdruck

Kapazität Datenspeicher mind. 3 Monate – Überscheibung älterer Daten

Optionen

Relaisausgang zur  
automatischen Steue-
rung der Ventilation.

PC-App zur Daten- 
darstellung und Aus- 
wertung der Messdaten.

Bluetooth App zur 
Datenanzeige auf mo- 
bilen Android Geräten.

Technische Daten
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9 | Abmessungen und Legende

	■ USB-Buchse „C“ (1) zum Anschluss 
der Stromversorgung über das 
USB-Kabel aus dem Lieferumfang 
zum Steckernetzteil.

	■ Taster zur BLE Aktivierung (2),  
Bluetooth Low Energie (optional), 
Aktivierungstaster zur drahtlosen 
Verbindung mit mobilen Geräten. 
Hierzu wird die optionale BLE App 
für mobile Android Geräte benötigt. 
Bei entsprechender Konfiguration 
des Gerätes blinkt die blaue 
LED zur Signalisierung einer 
BLE Verbindung. Bei bestätigter 
Verbindung leuchtet die blaue LED.

	■ Schiebeschalter (3) zur Aktivierung 
des akustischen Alarms. Sollte die 
akustische Alarmierung stören, 
kann der Schiebeschalter mit einem 
kleinen Schlitzschraubendreher 
bedient werden.

	■ Der Gaseintritt (4) ist an der 
Unterseite der SIECO2 Ampel.  
Auf genügend Freiraum um die 
SIECO2 Ampel achten.

Nach Unterschreitung des 
Alarmschwellwertes den 
Schiebeschalter wieder 
in die Ausgangsstellung 
zurückstellen.

Hinweise

Abmessungen und Legende

Ø 100 mm

19

(1) USB Buchse C
(4)	Gaseingang über  
	 gasoffene Membran

A

	 A (2:1)

(3)	 Schiebeschalter, akustischer 	
	 Alarmgeber, Stellung „OFF“

(2) Taster zur BLE Aktivierung

170 mm



Die SIECO2 Ampel wurde werkseitig 
mit zertifizierten Prüfgasen kalibriert.

Durch den Einsatz des hochstabilen 
und langlebigen NDIR CO2 Sensors 
mit LED-Technik ist eine Nachkali
brierung nicht notwendig. Im Fehler-
fall kann die SIECO2 Ampel mit Prüf-
geräten* geprüft bzw. nachkalibriert 
werden.

Zur Nachjustierung kann auch die 
Umgebungsluft verwendet werden. 
Die Umgebungsluft im Freien enthält 
ca. 400 ppm CO2.

Mit der optionalen PC-App „SIECO2-
Ampel-Service-Tool“ können die 
Messdaten ausgelesen, angezeigt und 
heruntergeladen, sowie das Gerät 
kaibriert werden. 

Durch Anblasen des Sensors im Bo-
den des Gerätes kann das Gerät sehr 
einfach auf Funktion geprüft werden. 
Die Atemluft enthält eine hohe Kon-
zentration von Kohlendioxid.

Hierzu die SIECO2 Ampel in der 
Hand umdrehen und 3 bis 4 mal 
trocken anblasen. Die SIECO2 Ampel 
sollte dann von Grün auf Gelb, bei 
hoher Konzentration auch auf Rot 
schalten. Nach ca. 1 Minute zeigt die 
grüne LED-Leuchte wieder eine un-
kritische CO2 Konzentration an.

10 | Kalibrierung 11 | Funktionskontrolle

*	Prüfgeräte und  
	 Kalibriergase bitte bei  
	 Siegrist GmbH anfragen.

Das Gerät wurde einer 
Funktionsprüfung und  
Endkontrolle unterzogen.

Prüfung | Kontrolle

	■ Eine Wartung des Gerätes ist 
nicht notwendig. Das Gerät 
arbeitet verschleißfrei.

	■ Die Reinigung mit einem 
feuchten Tuch durchführen.

	■ Keine scharfen Reinigungsmittel 
verwenden.

12 | Wartung und Service

Die transparente LED-Leuchte 
kann durch starke alkoholische 
Reinigungsmittel beschädigt 
werden.

Staubablagerungen auf der 
gasoffenen Membran an der 
Unterseite des Gerätes kontrol-
lieren und ggf. leicht abblasen. 
Keine spitzen Gegenstände zur 
Entfernung von Ablagerungen 
verwenden. Dies führt zur  
Zerstörung der Membran bzw. 
des CO2 Sensors.

Zur Reparatur, Funktions- 
prüfung oder Kalibrierung bitte 
das Gerät an Siegrist GmbH 
einsenden.

Hinweise

Kalibrierung | Funktionskontrolle
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13 | SIECO2-Ampel-Service-Tool
          Änderungen vorbehalten

Die PC-App „SIECO2-Ampel-
Service-Tool“ kann auf  
www.sieco2.de herunter
geladen werden.

Toolfunktionen

	■ Tabellarische und  
graphische Anzeige der 
Messwerte.

	■ Start/Stop Datenlogging.

	■ Download der  
gespeicherten Daten.

	■ Aktivierung einer 
Kalibrierung mit Prüfgas 
oder Umgebungsluft      
(400 ppm)

Toolansicht
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14 | Fehlersuche

Fehler Ursache Behebung

Grüne LED blinkt bzw. 
leuchtet nicht nach  
Anschluss an Stecker-
netzgerät über USB- 
Kabel.

Netzspannung prüfen.

Steckernetzgerät defekt, 
USB-Kabel defekt.

Gerätesicherung defekt.

Nur original 5V/DC 
USB- Steckernetzgerät 
verwenden. 

Mit Siegrist GmbH 
Kontakt aufnehmen.

Gelbe LED leuchtet,  
CO2 Konzentration 
kleiner 1000 ppm.

CO2 Sensor gedriftet.

CO2 Sensor defekt.

Gerät kalibrieren.

Mit Siegrist GmbH 
Kontakt aufnehmen.

Rote LED leuchtet,  
CO2 Konzentration 
kleiner 2000 ppm.

CO2 Sensor gedriftet.

CO2 Sensor defekt.

Gerät kalibrieren.

Mit Siegrist GmbH 
Kontakt aufnehmen.

Fehler Ursache Behebung

Rote LED blinkt. Gerätestörung.
Mit Siegrist GmbH 
Kontakt aufnehmen.

Akustischer Alarm- 
geber ist nicht aktiv,  
rote LED leuchtet.

Frontseitiger  
Schiebeschalter auf  
„OFF“ gestellt.

Schiebeschalter  
kontrollieren.

Keine Reaktion des  
Gerätes mit CO2  
Prüfgas oder Umge-
bungsluft (400 ppm)

CO2 Sensor gedriftet.

CO2 Sensor defekt.

Gerät kalibrieren.

Mit Siegrist GmbH 
Kontakt aufnehmen.
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Vorsicht!
Lebensgefahr durch Stromschlag!

15 | Rücksendung, Außerbetriebsetzung

	■ USB-Kabel von SIECO2 Ampel 
abziehen.

	■ Steckernetzteil aus Steckdose 
ziehen.

	■ USB-Kabel und Steckernetzgerät in 
Originalverpackung verwahren.

	■ SIECO2 Ampel in Originalver- 
packung einpacken und trocken 
lagern.

	■ Versand der SIECO2 Ampel an: 
Siegrist GmbH 
An der Tagweide 6 
76139 Karlsruhe 
Deutschland

16 | Ersatzteileliste und Zubehör

Bezeichnung Artikelnummer

SIECO2 Ampel 20049

USB-Steckernetzgerät, USB 5V/DC/2,4A 20249

USB-Kabel, Typ A-C, 1,2 m Länge 20250

Optionen Artikelnummer

Powerbank zur mobilen Spannungsversorgung 20251

In Vorbereitung: Externes BLE Anzeigepanel 20253

Montagematerial Artikelnummer

Wandbefestigungswinkel 20252
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Dokument 20316 | SIECO2 Ampel | September 2022

Siegrist GmbH 
Messtechnik Umweltschutz 

An der Tagweide 6 
D-76139 Karlsruhe

Fon +49 721 6252650 
Fax +49 721 6252676

info@siegrist.de 
www.siegrist.de 
www.sieco2.de
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